Clivet S.p.A. — Via Camp Lonc, 25 — Z.I. Villapaiera
32030 Feltre (BL) ITALIA

Tel. +39 0439 3131 — Fax +39 0439 313300

Sito Web: www.clivet.com — E—mail: info@clivet.it

CLIVET

LEGENDA TAVOLE:

1 — SCHEMA IDRONICO

2 — SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET
3 — SCHEMA ELETTRICO

4 — COLLEGAMENTI IN SCHEDA

DISEGNO N*
DRAWING N7

HS—R—-SP2B-H-05-01

REV.: 01

DATE: 15/11,/2022

DISEGNATORE:

DESIGNER:
CECCATO
Barbara

VERIFICATO: APPROVATO:
CHECKED: APPROVED:
MARCHI MARCHI
Enrico Enrico

N'REV.:

N.B.:

LEGENDA:

TUB. ISOL. MANDATA ACQUA MP. GALDA/REFRIG, — UTILIZO

TUB. ISOL. RITORNO ACQUA IMP. CALDA/REFRIG. — UTILZZO

—@s———@s=— TUB ISOL LINEA GAS REFRIGERANTE — ASPIRAZIONE
e ¢ 4w TUB. ISOL. LINEA GAS REFRIGERANTE — LIQUIDO

— TUBAZIONE ALIMENTAZIONE AFS DALL'ACQUEDDTTO

TUBAZIONE ISOLATA MANDATA ACS — UTILIZZO

TUBAZIONE ISOLATA RICIRCOLD ACS — UTILIZZO

v N Sk

®

VALVOLA DI SEZIONAMENTO

FLANGIA
VALVOLA MOTORIZZATA A DUE VIE
VALVOLA MOTORIZZATA A TRE VIE MANDMETRO
VALVOLA DI BILANCIAMENTO TERMOSTATO
VALVGLA DI NON RITORND
FILTRO MECCANICO AD "Y'

FLUSSOSTATO

MISCELATORE TERMOSTATICO
GIUNTO ANTIVIBRANTE

% o -f @ -©-0

VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE
VALVOLA DI SICUREZZA

@

TERMOMETRO/SONDA DI TEMPERATURA

L TRATTAMENTO A CUl SOTTOPORRE LE ACQUE DI ALIMENTO, RIEM,
REINTEGRO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA E/O DEI CIRCUITI
DI IMPIANT! SOLARI TERMICI, SONO CLASSIFICATI SECONDO LA NORMA UNI DI
RIFERIMENTO.

_‘_ ® DISEGNO N HS—R—SP2B—H-05-01 REV.: 01 PAG.
&m & LEGENDA TAVOLE: : 2/4
— DRAWING N*: DATE: 15/11/2022
v — SCHEMA IDRONICO

. . R 2 - SCHEMA ELEMENTI FORNIT CLIVET DISEGNATORE: VERIFICATO: APPROVATO: N'REV.: pATA REV.: FirmA:
Clivet S.p.A. —( VSD\'%AOFAP Lone, 25 — Z.I. Vilapaiera 3 SCHEMA ELETTRICO REV. DATE: SIGN
32030 _Feltre (BL
Tel. +30 0439 3131 — Fax +39 0439 313300 4 — COLLEGAMENTI IN SCHEDA DESIGNER: CHECKED: APPROVED: * /A *
Sito Web: www.clivet.com — E—mail: info@clivet.it CECCATO MARCHI MARCHI * /.. *

Barbara Enrico Enrico ¥ /] ¥

POMPA di CALORE*(unitd esterna)

| o
| E—

ZONA AD ALTA TEMPERATURA
ELFORoom?

ZONA A BASSA TEMPERATURA
Pannelli radianti

@

&

/L PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.

PER LA STESURA DI UN PROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERSI AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.

CLIVET Sl RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

N.B.:

LEGENDA:
DOTAZIONE STANDARD FORNITA DA CLIVET

ACCESSORI FACOLTATIVI FORNIT DA CLIVET
ACCESSORI DA ACQUISTARE A CURA DEL CLEENTE

POMPA di ORE*(unitd esterna;
SPHERA EVD 2.0 MISAN-YEE 1S

\ 4

A

‘CRONOTERMOSTATO W-R ZONA AD ALTA TEMPERATURA

ELFORoom?

ZONA A BASSA TEMPERATURA
Pannelli radianti

/L PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.
PER LA STESURA DI UN PROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERSI AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.

CLIVET S RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO £ SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

. . . . 2 = SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET DISEGNATORE: VERIFICATO: APPROVATO: NREV.: DATA REV':
Clivet S.p.A. —( V\)o Camp Lonc, 25 — ZI. Villapaiera 3 — SCHEMA ELETTRICO REV. DATE:
32030 Feltre (BL) ITALIA
Tel. £39 0439 3131 — Fax +39 0439 313300 4 — COLLEGAMENTI IN SCHEDA DESIGNER: CHECKED: APPROVED: * -
Sito Web: www.clivet.com — E—mail: info@clivet.it CECCATO MARCHI MARCH]I * ./

Barbara Enrico Enrico ¥ /

CLIVET

LEGENDA TAVOLE:

1 — SCHEMA IDRONICO

DISEGNO N7
DRAWING N

HS—R—SP2B—H—05-01 REV.: 01
DATE: 15/11/2022

N.B..

o e o e CABLAGGI ELETTRIG
COLLEGAMENTI VIA RADIO

o 8 e 8 . COLLEGAMENTI BUS TRA UNITA" ESTERNA ED INTERNA

v/ /
/ //
|
|
|
|
i
it
(N
[ 1] I
L i | : I ZONA AD ALTA TEMPERATURA
\ ‘ | ! ELFORoom?
= %] fE
(1 T B T
—ih
|
‘ |m1 b
i
s
~ L
\
[ [ ZONA A BASSA TEMPERATURA
‘ Pannelli radianti
[ ] —
- 2 {@w
] - ‘ - Misceloto  Diretto
E ) T 7
| Fe= * i

/L PRESENTE ESEMPIC DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.
PER LA STESURA DI UN PROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERSI AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.
CLIVET S/ RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO

NEL PRESENTE SCHEMA.

_‘_ ® DISEGNO N HS—R—SP2B—H-05-01 REV.: 01 PAG.
= LEGENDA TAVOLE: : 4/4
—— DRAWING N DATE: 15/11/2022
v 1 — SCHEMA IDRONICO
2 — SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET oy DATA REV.: FIRMA:
Clivet S.p.A. —( Vi)o Camp Lonc, 25 — Z.I. Villapaiera 3 — SCHEMA ELETTRICO DISEGNATORE: APPROVATO: NREV-: REV. DATE: SIGN
32030 Feltre (BL) ITALIA
Tel. +39 0430 3131 — Fax +39 0439 313300 4 — COLLEGAMENT IN SCHEDA DESICNER: APPROVED: * /] *
Sito Web: www.clivet.com — E—mail: info@clivet.it CECCATO MARCHI * A *
Barbara Enrico * ] ¥
m
FOWFA s
g’
- e
i e o e cnefg]
KMs % f? e [ 5B CN33 onisfSE———88®
g 4 3 oNts i85 @
ffadels BL% 8 v G DA
kg
Q <2
P4

CRONOTERMOSTATO Wi—F1
VALVOLA
CIRCUTO ACS "HID-TCXB/N"
e TR AT Sl
‘pannelli :
Segnale in_uscit
*Tonsione 220-240 Voo mcevToRe Soange i uacito
e ‘sarcizio max=0,20A SWRHOOMET
" swex
LI:J

*Tensione 220-240 Vea
Corrente esercizio max=0,20A

Sognale in uscita
cavi 0,75 mm2

I J2" 3"k Is 6 7 25 27 8
@ st stz| H || ¢ [10N]10FF| 20N HT AHSTAHS?]
M3 |14 15 (16 |17 8
‘Tsy IBHI‘ L1 ‘IN ‘ N FN Eil.ag1 3.l'rz.sDzFTt
CN7
*Tensione 220-240 Voo
Corrente ‘esercizio max=0,20A §E

“Tgnsions 220-240 Voo 0
N.B.: IL PRESENTE LAYOUT E' DA CONSIDERARS! SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.
CLIVET S| RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

A

N3 ON35
EMTMK W &
[co0] [cooo60] 06000

CN19

CN14
EYX8A QEP
00000



AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità esterna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1 S

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
ACQUA FREDDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
DALL'ACQUEDOTTO

AutoCAD SHX Text
POMPA DOSATRICE

AutoCAD SHX Text
PRODOTTO ANTICORROSIVO

AutoCAD SHX Text
ANTINCROSTANTE

AutoCAD SHX Text
CONDENSAZIONE A 

AutoCAD SHX Text
GAS METANO O GPL

AutoCAD SHX Text
ACQUA CALDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
CALDAIA A 

AutoCAD SHX Text
ZONA AD ALTA TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
ELFORoom 2

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
SWITCHCONNECT

AutoCAD SHX Text
"SWCX"

AutoCAD SHX Text
RICEVITORE

AutoCAD SHX Text
KIT 2 ZONE

AutoCAD SHX Text
20°,

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0°

AutoCAD SHX Text
21:17

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
20°,

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0°

AutoCAD SHX Text
21:17

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
RIEMPIMENTO

AutoCAD SHX Text
Miscelato

AutoCAD SHX Text
Diretto

AutoCAD SHX Text
INERZIALE

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
"ACIMPX"

AutoCAD SHX Text
ZONA A BASSA TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
Pannelli radianti

AutoCAD SHX Text
"KIRE2HLX"

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità esterna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1S

AutoCAD SHX Text
ACQUA FREDDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
DALL'ACQUEDOTTO

AutoCAD SHX Text
POMPA DOSATRICE

AutoCAD SHX Text
PRODOTTO ANTICORROSIVO

AutoCAD SHX Text
ANTINCROSTANTE

AutoCAD SHX Text
ZONA AD ALTA TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
ELFORoom 2

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
KIT 2 ZONE

AutoCAD SHX Text
20°,

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0°

AutoCAD SHX Text
21:17

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
RIEMPIMENTO

AutoCAD SHX Text
Miscelato

AutoCAD SHX Text
Diretto

AutoCAD SHX Text
"KIRE2HLX"

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI SEZIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
VALVOLA MOTORIZZATA A DUE VIE

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI BILANCIAMENTO

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI NON RITORNO

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI SICUREZZA

AutoCAD SHX Text
FLANGIA

AutoCAD SHX Text
TERMOMETRO/SONDA DI TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
MANOMETRO

AutoCAD SHX Text
FILTRO MECCANICO AD "Y"

AutoCAD SHX Text
GIUNTO ANTIVIBRANTE

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
TERMOSTATO

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
FLUSSOSTATO

AutoCAD SHX Text
FL

AutoCAD SHX Text
MISCELATORE TERMOSTATICO

AutoCAD SHX Text
TUB. ISOL. MANDATA ACQUA IMP. CALDA/REFRIG. - UTILIZZO

AutoCAD SHX Text
TUB. ISOL. RITORNO ACQUA IMP. CALDA/REFRIG. - UTILIZZO

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE ALIMENTAZIONE AFS DALL'ACQUEDOTTO        

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE ISOLATA MANDATA ACS - UTILIZZO

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE ISOLATA RICIRCOLO ACS - UTILIZZO

AutoCAD SHX Text
TUB. ISOL. LINEA GAS REFRIGERANTE - ASPIRAZIONE 

AutoCAD SHX Text
TUB. ISOL. LINEA GAS REFRIGERANTE - LIQUIDO 

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
VALVOLA MOTORIZZATA A TRE VIE

AutoCAD SHX Text
HS-R-SP2B-H-05-01

AutoCAD SHX Text
HS-R-SP2B-H-05-01

AutoCAD SHX Text
HS-R-SP2B-H-05-01

AutoCAD SHX Text
IL TRATTAMENTO A CUI SOTTOPORRE LE ACQUE DI ALIMENTO, RIEMPIMENTO, REINTEGRO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA E/O DEI CIRCUITI DI IMPIANTI SOLARI TERMICI, SONO CLASSIFICATI SECONDO LA NORMA UNI DI RIFERIMENTO.

AutoCAD SHX Text
N.B.: IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.  IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.       PER LA STESURA DI UN PROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERSI AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.      CLIVET SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

AutoCAD SHX Text
N.B.: IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.  IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.       PER LA STESURA DI UN PROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERSI AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.      CLIVET SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
CABLAGGI ELETTRICI

AutoCAD SHX Text
COLLEGAMENTI VIA RADIO

AutoCAD SHX Text
N.B.: IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.  IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.       PER LA STESURA DI UN PROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERSI AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.      CLIVET SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
DOTAZIONE STANDARD FORNITA DA CLIVET

AutoCAD SHX Text
ACCESSORI FACOLTATIVI FORNITI DA CLIVET

AutoCAD SHX Text
ACCESSORI DA ACQUISTARE A CURA DEL CLIENTE

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO 

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
PANNELLI SOLARI 

AutoCAD SHX Text
SOLARI ELFOSUN2

AutoCAD SHX Text
"CSPX"

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
KIT DI 

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO ACS

AutoCAD SHX Text
ACQUA FREDDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
DALL'ACQUEDOTTO

AutoCAD SHX Text
VASO di

AutoCAD SHX Text
ESPANSIONE 

AutoCAD SHX Text
POMPA DOSATRICE

AutoCAD SHX Text
PRODOTTO ANTICORROSIVO

AutoCAD SHX Text
ANTINCROSTANTE

AutoCAD SHX Text
POMPA di

AutoCAD SHX Text
RICIRCOLO

AutoCAD SHX Text
ACQUA CALDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
T5S

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
"ACS3SX"

AutoCAD SHX Text
CIRCOLAZIONE

AutoCAD SHX Text
ELFOSUN2

AutoCAD SHX Text
"KCVEX"

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
RIEMPIMENTO

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
SWITCHCONNECT

AutoCAD SHX Text
"SWCX"

AutoCAD SHX Text
RICEVITORE

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
PANNELLI SOLARI 

AutoCAD SHX Text
SOLARI ELFOSUN2

AutoCAD SHX Text
"CSPX"

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
KIT DI 

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
CIRCOLAZIONE

AutoCAD SHX Text
ELFOSUN2

AutoCAD SHX Text
"KCVEX"

AutoCAD SHX Text
ACQUA CALDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO ACS

AutoCAD SHX Text
VASO di

AutoCAD SHX Text
ESPANSIONE 

AutoCAD SHX Text
POMPA di

AutoCAD SHX Text
RICIRCOLO

AutoCAD SHX Text
ACQUA CALDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
T5S

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
"ACS3SX"

AutoCAD SHX Text
T 

AutoCAD SHX Text
SERVIZI

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
20°,

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0°

AutoCAD SHX Text
21:17

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
ZONA A BASSA TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
Pannelli radianti

AutoCAD SHX Text
T 

AutoCAD SHX Text
SERVIZI

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
CONDENSAZIONE A 

AutoCAD SHX Text
GAS METANO O GPL

AutoCAD SHX Text
CALDAIA A 

AutoCAD SHX Text
KIT 2 ZONE

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
Miscelato

AutoCAD SHX Text
Diretto

AutoCAD SHX Text
INERZIALE

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
"ACIMPX"

AutoCAD SHX Text
"KIRE2HLX"

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO 

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
ESPANSIONE 

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
ACQUA FREDDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
DALL'ACQUEDOTTO

AutoCAD SHX Text
ZONA AD ALTA TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
ELFORoom 2

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
KIT 2 ZONE

AutoCAD SHX Text
20°,

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0°

AutoCAD SHX Text
21:17

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
RIEMPIMENTO

AutoCAD SHX Text
Miscelato

AutoCAD SHX Text
Diretto

AutoCAD SHX Text
"KIRE2HLX"

AutoCAD SHX Text
SWITCHCONNECT

AutoCAD SHX Text
"SWCX"

AutoCAD SHX Text
RICEVITORE

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
PANNELLI SOLARI 

AutoCAD SHX Text
SOLARI ELFOSUN2

AutoCAD SHX Text
"CSPX"

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
KIT DI 

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
CIRCOLAZIONE

AutoCAD SHX Text
ELFOSUN2

AutoCAD SHX Text
"KCVEX"

AutoCAD SHX Text
ACQUA CALDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO ACS

AutoCAD SHX Text
VASO di

AutoCAD SHX Text
ESPANSIONE 

AutoCAD SHX Text
ACQUA CALDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
T5S

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
"ACS3SX"

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
20°,

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0°

AutoCAD SHX Text
21:17

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
ZONA A BASSA TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
Pannelli radianti

AutoCAD SHX Text
T 

AutoCAD SHX Text
SERVIZI

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
CONDENSAZIONE A 

AutoCAD SHX Text
GAS METANO O GPL

AutoCAD SHX Text
CALDAIA A 

AutoCAD SHX Text
KIT 2 ZONE

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
Miscelato

AutoCAD SHX Text
Diretto

AutoCAD SHX Text
INERZIALE

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
"ACIMPX"

AutoCAD SHX Text
"KIRE2HLX"

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO 

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
ESPANSIONE 

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
POMPA di

AutoCAD SHX Text
RICIRCOLO ACS

AutoCAD SHX Text
"P_d"

AutoCAD SHX Text
COLLEGAMENTI BUS TRA UNITA' ESTERNA ED INTERNA

AutoCAD SHX Text
DEVIATRICE 

AutoCAD SHX Text
"VDACSX"

AutoCAD SHX Text
DEVIATRICE 

AutoCAD SHX Text
"VDACSX"

AutoCAD SHX Text
DEVIATRICE 

AutoCAD SHX Text
"VDACSX"

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
TW2

AutoCAD SHX Text
TW2

AutoCAD SHX Text
TW2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
"HYFE DA 24/34kW" 

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
"HYFE DA 24/34kW" 

AutoCAD SHX Text
"HYFE DA 24/34kW" 

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
15/11/2022

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
LEGENDA TAVOLE:

AutoCAD SHX Text
1 - SCHEMA IDRONICO

AutoCAD SHX Text
2 - SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET

AutoCAD SHX Text
3 - SCHEMA ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
4 - COLLEGAMENTI IN SCHEDA

AutoCAD SHX Text
CECCATO

AutoCAD SHX Text
Barbara

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
15/11/2022

AutoCAD SHX Text
2/4

AutoCAD SHX Text
LEGENDA TAVOLE:

AutoCAD SHX Text
1 - SCHEMA IDRONICO

AutoCAD SHX Text
2 - SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET

AutoCAD SHX Text
3 - SCHEMA ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
4 - COLLEGAMENTI IN SCHEDA

AutoCAD SHX Text
CECCATO

AutoCAD SHX Text
Barbara

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
15/11/2022

AutoCAD SHX Text
3/4

AutoCAD SHX Text
LEGENDA TAVOLE:

AutoCAD SHX Text
1 - SCHEMA IDRONICO

AutoCAD SHX Text
2 - SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET

AutoCAD SHX Text
3 - SCHEMA ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
4 - COLLEGAMENTI IN SCHEDA

AutoCAD SHX Text
CECCATO

AutoCAD SHX Text
Barbara

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
scarico condensa

AutoCAD SHX Text
scarico condensa

AutoCAD SHX Text
scarico condensa

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
HS-R-SP2B-H-05-01

AutoCAD SHX Text
N.B.: IL PRESENTE LAYOUT E' DA CONSIDERARSI SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.  IL PRESENTE LAYOUT E' DA CONSIDERARSI SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.       CLIVET SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

AutoCAD SHX Text
COMFORT CONTROL 

AutoCAD SHX Text
MENU 

AutoCAD SHX Text
ON/OFF 

AutoCAD SHX Text
OK 

AutoCAD SHX Text
BACK 

AutoCAD SHX Text
UNLOCK 

AutoCAD SHX Text
(LONG PRESS) 

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0

AutoCAD SHX Text
-unità esterna- 

AutoCAD SHX Text
TASTIERA A 

AutoCAD SHX Text
BORDO UNITÀ

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2  

AutoCAD SHX Text
CONDENSAZIONE

AutoCAD SHX Text
CALDAIA A 

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
A GAS METANO O GPL

AutoCAD SHX Text
"P_s"

AutoCAD SHX Text
"P_d"

AutoCAD SHX Text
Cavo schermato a 5 fili  collegato a terra Lungh. = 8m

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2 

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
RESISTENZA

AutoCAD SHX Text
ELETTRICA

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
CLIVET 

AutoCAD SHX Text
HOME 

AutoCAD SHX Text
20°,4 ,4 

AutoCAD SHX Text
21:17 

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0° 

AutoCAD SHX Text
CLIVET 

AutoCAD SHX Text
HOME 

AutoCAD SHX Text
20°,4 ,4 

AutoCAD SHX Text
21:17 

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0° 

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2 

AutoCAD SHX Text
ACS

AutoCAD SHX Text
"P_d"

AutoCAD SHX Text
POMPA

AutoCAD SHX Text
RICIRCOLO 

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2 

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
VALVOLA

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO ACS

AutoCAD SHX Text
"SV1"

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2  

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2  

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO 

AutoCAD SHX Text
ACS

AutoCAD SHX Text
POMPA CIRCUITO SOLARE

AutoCAD SHX Text
POMPA RICIRCOLO ACS

AutoCAD SHX Text
fancoil "P_o"

AutoCAD SHX Text
POMPA ZONA ALTA TEMPERATURA:

AutoCAD SHX Text
pannelli radianti "P_c"

AutoCAD SHX Text
POMPA BASSA TEMPERATURA:

AutoCAD SHX Text
fancoil

AutoCAD SHX Text
"P_o"

AutoCAD SHX Text
POMPA ZONA 

AutoCAD SHX Text
ALTA TEMPERATURA:

AutoCAD SHX Text
pannelli radianti

AutoCAD SHX Text
"P_c"

AutoCAD SHX Text
POMPA ZONA 

AutoCAD SHX Text
BASSA TEMPERATURA:

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2 

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
VALVOLA CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
ZONA MISCELATA

AutoCAD SHX Text
"SV3"

AutoCAD SHX Text
Tw2

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
comando pompa kit 2 zone

AutoCAD SHX Text
zona alta temperatura: fancoil

AutoCAD SHX Text
comando pompa kit 2 zone

AutoCAD SHX Text
zona bassa temperatura: 

AutoCAD SHX Text
pannelli radianti

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
SWITCHCONNECT

AutoCAD SHX Text
"SWCX"

AutoCAD SHX Text
RICEVITORE

AutoCAD SHX Text
"HYFE DA 24/34kW" 

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
15/11/2022

AutoCAD SHX Text
4/4

AutoCAD SHX Text
LEGENDA TAVOLE:

AutoCAD SHX Text
1 - SCHEMA IDRONICO

AutoCAD SHX Text
2 - SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET

AutoCAD SHX Text
3 - SCHEMA ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
4 - COLLEGAMENTI IN SCHEDA

AutoCAD SHX Text
CECCATO

AutoCAD SHX Text
Barbara

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2  

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
SOLARE

AutoCAD SHX Text
"P_s"

AutoCAD SHX Text
POMPA

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
TSOLAR


	Fogli e viste
	Modello


