CLIVET | oo

1 — SCHEMA IDRONICO

DISEGNO N

DRAWING N<

HS—R—SP2B—H-14-01

REV.: 01

DATE: 15/11,/2022

) A - 2 = SCHEMA ELEMENT FORNITI CLIVET DISEGNATORE: VERIFICATO: APPROVATO: NREV.: ailoetag
g‘Z‘\(/)%tOSﬁp.\ér‘ei(B\\i‘)a\'?:SAp Lonec, 25 — ZlI. Villapaiera 3 — SCHEMA ELETTRICO g t
el . . -
Tel. +39 0439 3131 — Fax +39 0439 313300 4 — COLLEGAMENTI IN SCHEDA DESIGNER: CHECKED: APPROVED: *
Sito Web: www.clivet.com — E—mail: info@clivet.it CECCATO MARCHI MARCHI *
Barbara Enrico Enrico *
LEGENDA:

TUB. ISOL. MANDATA ACQUA IMP. CALDA/REFRIG. — UTILIZZO VALVOLA DI SEZIONAMENTO

FLANGIA
TUB. ISOL. RITORNO ACQUA IMP. CALDA/REFRIG. — UTILIZZO VALVOLA MOTORIZZATA A DUE VIE

@@ TUB. ISOL. LINEA GAS REFRIGERANTE — ASPIRAZIONE VALVOLA MOTORIZZATA A TRE VIE MANOMETRO

VALVOLA DI BILANGIAMENTG
e o e TUB. ISOL. LINEA GAS REFRIGERANTE — LIQUIDO TERMOSTATO
VALVOLA DI NON RITORNG

FILTRO MECCANICO AD "Y"

. FLUSSOSTATO
— TUBAZIONE ALIMENTAZIONE AFS DALL'ACQUEDOTIO

MISCELATORE TERMOSTATICO
TUBAZIONE ISOLATA MANDATA ACS — UTILZZO GIUNTO ANTIVIBRANTE

%8 H-H 00

VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE
TUBAZIONE ISOLATA RIGIRCOLO AGS — UTILIZZO VALVOLA DI SICUREZZA

wen I8 X Eefed

—UNITA' MASTER — ODUO-

TERMGMETRQ/SONDA DI TEMPERATURA

IL TRATTAMENTO A CUlI SOTTOPORRE LE ACQUE DI ALIMENTO, RIEMPIMENTO,
REINTEGRO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA E/O DEI CIRCUIT
DI IMPIANTI SOLARI TERMICI, SONO CLASSIFICATI SECONDO LA NORMA UNI DI
RIFERIMENTO.

CLIVET | oo

1 — SCHEMA IDRONICO

DISEGNO N

DRAWING N

HS—R—SP2B—H—14-01
DATE: 15/11,/2022

POWPA di CALORE¥(unita_estama)
SPHERA EVO 2.0 MISAN-YEE 1S

—UNITA' SLAVE — ODU1—

POMPA di CALOREX(unitd estorna)
SPHERA EVO 2.0 MISAN-YEE 1S

—UNITA" SLAVE - ODU2-

ZONA BASSA TEMPERATURA
pannelli radianti

N.B.: IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.

PER LA STESURA DI UN PROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERS! AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.

CLIVET S RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

2 — SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET DATA REV.:

) ; - DISEGNATORE: ;

Clivet S.p.A. — Via Camp Lonc, 25 — Z.I. Villapaiera 3 — SCHEMA ELETTRICO REV. DATE:

32030 Feltre (BL) ITALIA DESIGNER:

Tel. +39 0439 3131 — Fax +39 0439 313300 4 — COLLEGAMENTI IN SCHEDA : S/

Sito Web: www.clivet.com — E—mail: info@clivet.it CECCATO / /

Barbara /.

LEGENDA:

DOTAZIGNE STANDARD FORNITA DA CLIVET
ACCESSORI FACOLTATM FORNITI DA CLIVET

ACCESSORI DA ACQUISTARE A CURA DEL CLEENTE

POMPA di CALORE*(unitd esterno)
SPHERA EVO 2.0 MISAN-YEE 1S
—~UNITA’ MASTER — ODUO-

g

g

g

PONPA di CALORES(unita esterna)
SPHERA EVO 2.0 MISAN-YEE 1S

—UNITA' SLAVE — ODU1-

ZONA BASSA TEMPERATURA

CLIVET

1 — SCHEMA IDRONICO

HS—R—-SP2B—H-14-01

DATE: 15/11,/2022

CLIVET

SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET

1 — Fax +39 0439 313300
Sito Web: www.clivet.com — E—mail:

POMPA di CALORE*(unita_estemo)
SPHERA EVO 2.0 MISAN-YEE 1S
—UNITA' SLAVE — ODU2—

Uim ]

N.B.. IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.

PER LA STESURA DI UN FPROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERS! AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.

CLIVET SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

POMPA di CALOREXunita )

‘esterna)
SPHERA EVO 2.0 MISAN-YEE 1S’
—UNITA'_MASTER — ODUO-—

POMPA di CALORE®(unita estema)
SPHERA EVO 2.0

MISAN-YEE 1S
—UNITA' SLAVE - ODU1—

(POMPA di CALORE¥(unitd esterna)

SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1S
—UNITA" SLAVE — ODU2—

COLLEGAMENTI BUS TRA UNITA" ESTERNA ED INTERNA

Clivet S.p.A. — Via Camp Lone, 2 SCHEMA ELETTRICO VERIFICATO: APPROVATO:
32030 Feltre (BL) ITALIA CHECKED: APPROVED:
Tel. +39 0439 3131 — Fax +39 0439 313300 COLLEGAMENTI IN SCHEDA N .
Sito Web: www.clivet.com — E—mail: MARCHI MARCHI

Enrico Enrico

LEGENDA

o e CABLAGG ELETTRICI

COLLEGAMENT VIA RADID
T

1 — SCHEMA IDRONICO

SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET
SCHEMA ELETTRICO
COLLEGAMENTI IN SCHEDA

A4

-

[e—=—=—

—
-——m

fo
*®

==

Ea— e

T

Li—ata

i

Q

Miseslcta

T lm—m=

ZONA BASSA TEMPERATURA
pannelli radianti

VALVOLA/

CIRCUITO ACS
“svi*

DISEGNO N HS—R—SP2B—H—14-01 REV.: 01 PAG.
DRAWING N*: DATE: 15/11/2022 4/4
PATA REV.: FIRMA:
DISEGNATORE: VERIFICATO: APPROVATO: REV. DATE: SioN
DESIGNER: CHECKED: APPROVED: s *
CECCATO MARCHI MARCHI A *
Barbara Enrico Enrico
S/ *
|
[66 66 66 66 64
. s T T won 11 CN24[g]
&% o
r— s [——00 @
[oo] oNt15 (g
53 auel
onz HR
vearr s
25
oNa 2
reare a8
g
ot g
g . ) . g; °
§§ Main control board of indoor unit o
B - UNITA' MASTER "IDUO"- §§
- -- SE
3 use 4
[ -a
BE: - e
Be
3 <o
x50
] zx2
ot ha 833

a5 6 |7 8 |8
C |1ON [10FF| 20N|20FF|P_c

UTENTE or| - unma suave

[ion| vomessren

18 po
30N|[30FF|

21

N

ERVIZ

"Teorents Sanrti Mcm0.208

/L PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.
PER LA STESURA DI UN PROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERS! AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.
CLIVET S RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

CN11

N.B.: IL PRESENTE LAYOUT E' DA CONSIDERARS/ SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.
CLIVET SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

UNITA’ MASTER
—IDUO—

TR B o



AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità esterna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1S

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0

AutoCAD SHX Text
ACQUA FREDDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
DALL'ACQUEDOTTO

AutoCAD SHX Text
POMPA DOSATRICE

AutoCAD SHX Text
PRODOTTO ANTICORROSIVO

AutoCAD SHX Text
ANTINCROSTANTE

AutoCAD SHX Text
POMPA di

AutoCAD SHX Text
RICIRCOLO

AutoCAD SHX Text
ACQUA CALDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
RIEMPIMENTO

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI SEZIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
VALVOLA MOTORIZZATA A DUE VIE

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI BILANCIAMENTO

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI NON RITORNO

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI SICUREZZA

AutoCAD SHX Text
FLANGIA

AutoCAD SHX Text
TERMOMETRO/SONDA DI TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
MANOMETRO

AutoCAD SHX Text
FILTRO MECCANICO AD "Y"

AutoCAD SHX Text
GIUNTO ANTIVIBRANTE

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
TERMOSTATO

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
FLUSSOSTATO

AutoCAD SHX Text
FL

AutoCAD SHX Text
MISCELATORE TERMOSTATICO

AutoCAD SHX Text
TUB. ISOL. MANDATA ACQUA IMP. CALDA/REFRIG. - UTILIZZO

AutoCAD SHX Text
TUB. ISOL. RITORNO ACQUA IMP. CALDA/REFRIG. - UTILIZZO

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE ALIMENTAZIONE AFS DALL'ACQUEDOTTO        

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE ISOLATA MANDATA ACS - UTILIZZO

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE ISOLATA RICIRCOLO ACS - UTILIZZO

AutoCAD SHX Text
TUB. ISOL. LINEA GAS REFRIGERANTE - ASPIRAZIONE 

AutoCAD SHX Text
TUB. ISOL. LINEA GAS REFRIGERANTE - LIQUIDO 

AutoCAD SHX Text
VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
VALVOLA MOTORIZZATA A TRE VIE

AutoCAD SHX Text
HS-R-SP2B-H-14-01

AutoCAD SHX Text
IL TRATTAMENTO A CUI SOTTOPORRE LE ACQUE DI ALIMENTO, RIEMPIMENTO, REINTEGRO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA E/O DEI CIRCUITI DI IMPIANTI SOLARI TERMICI, SONO CLASSIFICATI SECONDO LA NORMA UNI DI RIFERIMENTO.

AutoCAD SHX Text
N.B.: IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.  IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.       PER LA STESURA DI UN PROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERSI AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.      CLIVET SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

AutoCAD SHX Text
RILANCIO 

AutoCAD SHX Text
Miscelata

AutoCAD SHX Text
MONOZONA

AutoCAD SHX Text
HS-R-SP2B-H-14-01

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
DOTAZIONE STANDARD FORNITA DA CLIVET

AutoCAD SHX Text
ACCESSORI FACOLTATIVI FORNITI DA CLIVET

AutoCAD SHX Text
ACCESSORI DA ACQUISTARE A CURA DEL CLIENTE

AutoCAD SHX Text
N.B.: IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.  IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.       PER LA STESURA DI UN PROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERSI AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.      CLIVET SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

AutoCAD SHX Text
HS-R-SP2B-H-14-01

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
N.B.: IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.  IL PRESENTE ESEMPIO DI IMPIANTO VA INTESO COME SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.       PER LA STESURA DI UN PROGETTO ESECUTIVO RIVOLGERSI AD UNO STUDIO TERMOTECNICO.      CLIVET SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

AutoCAD SHX Text
HS-R-SP2B-H-14-01

AutoCAD SHX Text
N.B.: IL PRESENTE LAYOUT E' DA CONSIDERARSI SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.  IL PRESENTE LAYOUT E' DA CONSIDERARSI SCHEMA DI PRINCIPIO SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA.       CLIVET SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA.

AutoCAD SHX Text
SWITCHCONNECT

AutoCAD SHX Text
"SWCX"

AutoCAD SHX Text
RICEVITORE

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2 

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
CLIVET 

AutoCAD SHX Text
HOME 

AutoCAD SHX Text
20°,4 ,4 

AutoCAD SHX Text
21:17 

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0° 

AutoCAD SHX Text
ACS

AutoCAD SHX Text
"P_d"

AutoCAD SHX Text
POMPA

AutoCAD SHX Text
RICIRCOLO 

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2 

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
VALVOLA

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO ACS

AutoCAD SHX Text
"SV1"

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
pannelli radianti

AutoCAD SHX Text
"P_c"

AutoCAD SHX Text
POMPA ZONA 

AutoCAD SHX Text
BASSA TEMPERATURA:

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2  

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
comando pompa rilancio 

AutoCAD SHX Text
monozona bassa temperatura:

AutoCAD SHX Text
pannelli radianti

AutoCAD SHX Text
RESISTENZA

AutoCAD SHX Text
ELETTRICA

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2 

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO 

AutoCAD SHX Text
ACS

AutoCAD SHX Text
T 

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
ZONA BASSA TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
SERVIZI

AutoCAD SHX Text
pannelli radianti

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
20°,

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0°

AutoCAD SHX Text
21:17

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
-UNITA' MASTER - ODU0-

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità esterna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1S

AutoCAD SHX Text
-UNITA' SLAVE - ODU1-

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità esterna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1S

AutoCAD SHX Text
-UNITA' SLAVE - ODU2-

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
CONDENSAZIONE

AutoCAD SHX Text
A GAS METANO O GPL

AutoCAD SHX Text
CALDAIA A 

AutoCAD SHX Text
UNITA' SLAVE

AutoCAD SHX Text
SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0

AutoCAD SHX Text
SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0

AutoCAD SHX Text
UNITA' MASTER

AutoCAD SHX Text
SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
-IDU2-

AutoCAD SHX Text
UNITA' SLAVE

AutoCAD SHX Text
-IDU1-

AutoCAD SHX Text
-IDU0-

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0

AutoCAD SHX Text
ACQUA FREDDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
DALL'ACQUEDOTTO

AutoCAD SHX Text
POMPA DOSATRICE

AutoCAD SHX Text
PRODOTTO ANTICORROSIVO

AutoCAD SHX Text
ANTINCROSTANTE

AutoCAD SHX Text
POMPA di

AutoCAD SHX Text
RICIRCOLO

AutoCAD SHX Text
ACQUA CALDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
RIEMPIMENTO

AutoCAD SHX Text
RILANCIO 

AutoCAD SHX Text
Miscelata

AutoCAD SHX Text
MONOZONA

AutoCAD SHX Text
SWITCHCONNECT

AutoCAD SHX Text
"SWCX"

AutoCAD SHX Text
RICEVITORE

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
T 

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
ZONA BASSA TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
SERVIZI

AutoCAD SHX Text
pannelli radianti

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
20°,

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0°

AutoCAD SHX Text
21:17

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
CONDENSAZIONE

AutoCAD SHX Text
A GAS METANO O GPL

AutoCAD SHX Text
CALDAIA A 

AutoCAD SHX Text
UNITA' SLAVE

AutoCAD SHX Text
SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0

AutoCAD SHX Text
SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0

AutoCAD SHX Text
UNITA' MASTER

AutoCAD SHX Text
SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
-IDU2-

AutoCAD SHX Text
UNITA' SLAVE

AutoCAD SHX Text
-IDU1-

AutoCAD SHX Text
-IDU0-

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità esterna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1S

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0

AutoCAD SHX Text
ACQUA FREDDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
DALL'ACQUEDOTTO

AutoCAD SHX Text
ACQUA CALDA SANITARIA

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
RIEMPIMENTO

AutoCAD SHX Text
RILANCIO 

AutoCAD SHX Text
Miscelata

AutoCAD SHX Text
MONOZONA

AutoCAD SHX Text
SWITCHCONNECT

AutoCAD SHX Text
"SWCX"

AutoCAD SHX Text
RICEVITORE

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
VASO di

AutoCAD SHX Text
ESPANSIONE 

AutoCAD SHX Text
T 

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
ZONA BASSA TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
SERVIZI

AutoCAD SHX Text
pannelli radianti

AutoCAD SHX Text
CRONOTERMOSTATO WI-FI

AutoCAD SHX Text
"HID-TCXB/N"

AutoCAD SHX Text
20°,

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Set to 16.0°

AutoCAD SHX Text
21:17

AutoCAD SHX Text
CLIVET

AutoCAD SHX Text
Home

AutoCAD SHX Text
-UNITA' MASTER - ODU0-

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità esterna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1S

AutoCAD SHX Text
-UNITA' SLAVE - ODU1-

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità esterna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1S

AutoCAD SHX Text
-UNITA' SLAVE - ODU2-

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
CONDENSAZIONE

AutoCAD SHX Text
A GAS METANO O GPL

AutoCAD SHX Text
CALDAIA A 

AutoCAD SHX Text
UNITA' SLAVE

AutoCAD SHX Text
SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0

AutoCAD SHX Text
SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
(unità interna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0

AutoCAD SHX Text
UNITA' MASTER

AutoCAD SHX Text
SQKN-YEE 1 BC

AutoCAD SHX Text
-IDU2-

AutoCAD SHX Text
UNITA' SLAVE

AutoCAD SHX Text
-IDU1-

AutoCAD SHX Text
-IDU0-

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
POMPA di

AutoCAD SHX Text
RICIRCOLO ACS

AutoCAD SHX Text
"P_d"

AutoCAD SHX Text
CABLAGGI ELETTRICI

AutoCAD SHX Text
COLLEGAMENTI VIA RADIO

AutoCAD SHX Text
COLLEGAMENTI BUS TRA UNITA' ESTERNA ED INTERNA

AutoCAD SHX Text
INTERFACCIA UTENTE

AutoCAD SHX Text
"HMI"

AutoCAD SHX Text
pannelli radianti "P_c"

AutoCAD SHX Text
POMPA ZONA BASSA TEMPERATURA:

AutoCAD SHX Text
POMPA RICIRCOLO ACS

AutoCAD SHX Text
"P_d"

AutoCAD SHX Text
Segnale in uscita cavi 0,75 mm2  

AutoCAD SHX Text
CONDENSAZIONE

AutoCAD SHX Text
CALDAIA A 

AutoCAD SHX Text
*Tensione 220-240 Vca  Corrente esercizio max=0,20A 

AutoCAD SHX Text
A GAS METANO O GPL

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO ACS

AutoCAD SHX Text
"ACS300X"

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
VASO di

AutoCAD SHX Text
ESPANSIONE 

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO ACS

AutoCAD SHX Text
"ACS300X"

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
VASO di

AutoCAD SHX Text
ESPANSIONE 

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO ACS

AutoCAD SHX Text
"ACS300X"

AutoCAD SHX Text
N.C.

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
DEVIATRICE 

AutoCAD SHX Text
"VDACSX"

AutoCAD SHX Text
DEVIATRICE 

AutoCAD SHX Text
"VDACSX"

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
COMFORT CONTROL 

AutoCAD SHX Text
MENU 

AutoCAD SHX Text
ON/OFF 

AutoCAD SHX Text
OK 

AutoCAD SHX Text
BACK 

AutoCAD SHX Text
UNLOCK 

AutoCAD SHX Text
(LONG PRESS) 

AutoCAD SHX Text
INTERFACCIA

AutoCAD SHX Text
UTENTE

AutoCAD SHX Text
Cavo schermato a 5 fili  collegato a terra Lungh. = 8m

AutoCAD SHX Text
UNITA' MASTER

AutoCAD SHX Text
"HMI"

AutoCAD SHX Text
Cavo schermato - schermo connesso a terra 

AutoCAD SHX Text
UNITA' SLAVE

AutoCAD SHX Text
-IDU1-

AutoCAD SHX Text
UNITA' SLAVE

AutoCAD SHX Text
-IDU2-

AutoCAD SHX Text
UNITA' SLAVE

AutoCAD SHX Text
-ODU1- 

AutoCAD SHX Text
UNITA' SLAVE

AutoCAD SHX Text
-ODU2- 

AutoCAD SHX Text
-IDU0-

AutoCAD SHX Text
resistenza per terminazione di rete su ultima unità

AutoCAD SHX Text
T5

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
UNITA' MASTER

AutoCAD SHX Text
-ODU0- 

AutoCAD SHX Text
INERZIALE

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
"AC40X"

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO 

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità esterna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1S

AutoCAD SHX Text
-UNITA' MASTER - ODU0-

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità esterna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1S

AutoCAD SHX Text
-UNITA' SLAVE - ODU1-

AutoCAD SHX Text
POMPA di CALORE*(unità esterna)

AutoCAD SHX Text
SPHERA EVO 2.0 MiSAN-YEE 1S

AutoCAD SHX Text
-UNITA' SLAVE - ODU2-

AutoCAD SHX Text
"HYFE DA 24/34kW" 

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
VASO di

AutoCAD SHX Text
ESPANSIONE 

AutoCAD SHX Text
INERZIALE

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
"AC40X"

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO 

AutoCAD SHX Text
VASO di

AutoCAD SHX Text
ESPANSIONE 

AutoCAD SHX Text
"HYFE DA 24/34kW" 

AutoCAD SHX Text
"HYFE DA 24/34kW" 

AutoCAD SHX Text
INERZIALE

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
"AC40X"

AutoCAD SHX Text
ACCUMULO 

AutoCAD SHX Text
VASO di

AutoCAD SHX Text
ESPANSIONE 

AutoCAD SHX Text
SWITCHCONNECT

AutoCAD SHX Text
"SWCX"

AutoCAD SHX Text
RICEVITORE

AutoCAD SHX Text
"HYFE DA 24/34kW" 

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
15/11/2022

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
LEGENDA TAVOLE:

AutoCAD SHX Text
1 - SCHEMA IDRONICO

AutoCAD SHX Text
2 - SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET

AutoCAD SHX Text
3 - SCHEMA ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
4 - COLLEGAMENTI IN SCHEDA

AutoCAD SHX Text
CECCATO

AutoCAD SHX Text
Barbara

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
15/11/2022

AutoCAD SHX Text
2/4

AutoCAD SHX Text
LEGENDA TAVOLE:

AutoCAD SHX Text
1 - SCHEMA IDRONICO

AutoCAD SHX Text
2 - SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET

AutoCAD SHX Text
3 - SCHEMA ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
4 - COLLEGAMENTI IN SCHEDA

AutoCAD SHX Text
CECCATO

AutoCAD SHX Text
Barbara

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
15/11/2022

AutoCAD SHX Text
3/4

AutoCAD SHX Text
LEGENDA TAVOLE:

AutoCAD SHX Text
1 - SCHEMA IDRONICO

AutoCAD SHX Text
2 - SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET

AutoCAD SHX Text
3 - SCHEMA ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
4 - COLLEGAMENTI IN SCHEDA

AutoCAD SHX Text
CECCATO

AutoCAD SHX Text
Barbara

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
15/11/2022

AutoCAD SHX Text
4/4

AutoCAD SHX Text
LEGENDA TAVOLE:

AutoCAD SHX Text
1 - SCHEMA IDRONICO

AutoCAD SHX Text
2 - SCHEMA ELEMENTI FORNITI CLIVET

AutoCAD SHX Text
3 - SCHEMA ELETTRICO

AutoCAD SHX Text
4 - COLLEGAMENTI IN SCHEDA

AutoCAD SHX Text
CECCATO

AutoCAD SHX Text
Barbara

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
MARCHI

AutoCAD SHX Text
Enrico

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
scarico condensa

AutoCAD SHX Text
scarico condensa

AutoCAD SHX Text
scarico condensa

AutoCAD SHX Text
scarico condensa

AutoCAD SHX Text
scarico condensa

AutoCAD SHX Text
scarico condensa

AutoCAD SHX Text
scarico condensa

AutoCAD SHX Text
scarico condensa

AutoCAD SHX Text
scarico condensa


	Fogli e viste
	Modello


